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GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundflache 502 m?
beheiztes Brutto-Volumen 1471 m?
charakteristische Lange (Ic) 1,49 m
Kompaktheit (A/V) 0,67 1/m
mittlerer U-Wert (Um) 0,53 W/mK
LEK - Wert 46

Referenzklima
zonenbezogen spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?2a]
HWB 45.493 90,58
WWWB
HTEB-RH
HTEB-WW
HTER
HEB
EEB
PEB
Cco2

ERLAUTERUNGEN
Heizwarmebedarf (HWB):

KLIMADATEN

Klimaregion

Seehohe

Heizgradtage

Heiztage

Norm - AuBentemperatur

Soll - Innentemperatur

Standortklima

zonenbezogen spezifisch

[kWhia]
50.022
6.416
48.597
25.582
74 946
131.384
131.384

[kWh/m?a]
99,60
12,78
96,76
50,94

14923

261,60
261,60

N

293 m
3589 Kd
274 d
-143 °C
20 °C

Vom Heizsystem in die R&ume abgegebene Warmemenge die bendatigt

wird, um wéhrend der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine
Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes fiir Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die

Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.
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Gebaudedaten

Brutto-Grundflache BGF 502 m? charakteristische Lange I 1,49 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 1471 m? Kompaktheit Ag / Vg 067 m'
Gebéaudehulifidache Ag 990 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. EP
Bauphysikalische Daten: It. BBS u. Anforderung NOBO bei Errichtung,
Haustechnik Daten: It. AG,

Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Emstbrunn

Leitwert Lt 5294 W/K
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U, 0,53 W/m?K
Heizlast Py 23,0 kw
Transmissionswarmeverluste Q 1 54.271 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q Luftwechselzahl: 0,4 14.463 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv nx Qg 6.990 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q; mittelschwere Bauweise 11.722 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 50.022 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB ggr 99,60 kWh/m?a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 49.652 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q 13.232 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv nx Q¢ 6.510 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q; 10.881 kWh/a
Heizwarmebedarf Q4, 45.493 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB ggE ref 90,58 kWh/m?a

Haustechniksystem
Raumheizung: Flussige und gasférmige Brennstoffe (Gas)

Warmwasser: kombiniert mit Raumheizung

RLT Aniage: natarliche Konditionierung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 0,4

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberthrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebricken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B8110-1 /ONB8110-2 /ONB8110-3 /ON B8110-5 /ONB8110-6 / ON H 5055 /ON H 5056 /ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /
ON EN ISO 6946 /ON EN ISO10077-1 /ON EN 12831 /OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Heizlast
2115 Hauptplatz 7

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Waiarmeverlustes (Heizlast) von Gebauden geman
Energieausweis
Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Ernstbrunn

Planer / Baumeister / Baufirma

Hauptplatz 1
2115 Ernstbrunn
Tel.:
Norm-AufRentemperatur: -14,3 °C Standort: Ernstbrunn
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 343 K beheizten Gebaudeteile: 1.471,10 m?
Gebaudehiillflache: 989,61 m?
Bauteile Flache Warmed.- Korr-  Korr.- AxUxf
koeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
[m?  [Wim?K] (1 (1] [WIK]

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 157,03 0,212 0,90 30,00
AWO01 AuRenwand 400,82 0,325 1,00 130,41
DDO01 AuRendecke, Warmestrom nach unten 37,36 0,741 1,00 27,67
DS01 Dachschrage nicht hinterliftet 37,68 0,302 1,00 11,37
FE/TU Fenster u. Turen 65,48 1,649 1,00 107,95
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 58,19 0,513 0,70 20,90
KDO01 Decke zu unkonditioniertem gedammten Keller 82,45 0,443 0,50 18,26
IDO1  FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nach unten) 2,80 0,676 0,70 1,32
IWO01 Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm 128,16 1,390 0,70 124,67
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum 10 cm 19,64 2,169 0,70 29,82
ZD01 warme Zwischendecke 321,43 0,714

Summe OBEN-Bauteile 194,71

Summe UNTEN-Bauteile 180,80

Summe Aulenwandflachen 400,82

Summe Innenwandflachen 147,80

Fensteranteil in AuRenwanden 94 % 41,48

Fenster in Innenwanden 24 00
Summe [WI/K] 502
Warmebriicken (pauschal) [WI/K] 27
Transmissions - Leitwert L; [WI/K] 529
Liftungs - Leitwert Ly [WIK] 142,07
Gebiude - Heizlast Py Luftwechsel = 0,40 1/h [kW] 23,03
Flachenbez. Heizlast P; bei einer BGF von 502 m* [W/m? BGF] 45,86
Gebéaude - Heizlast P, (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel=0,501/h [kW] 25,02
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Bauteile
2115 Hauptplatz 7
AWO01 Auflenwand

von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700 0,014
POROTHERM 25 SSZ HD B # 0,2500 0,550 0,455
ISOVER FDP Fassadendammplatte 8 B # 0,0800 0,033 2424
ROFIX 57L Klebespachtel Leicht B # 0,0030 0,600 0,005
ROFIX 740 Edelputz farbig B # 0,0030 0,540 0,006
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3460 U-Wert 0,33
IWo1 Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm
von Innen nach Aufden Dicke A d/ ;
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700 0,014
1.104.08 Hohlziegelmauerwerk B # 0,2500 0,580 0,431
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700 0,014
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2700 U-Wert 1,39
iwo2 Wand zu sonstigem Pufferraum 10 cm
von iInnen nach Aullen Dicke A d/ A
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700 0,014
1.104.08 Hohlziegelmauerwerk B # 0,1000 0,580 0,172
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700 0,014
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1200 U-Wert 2,17
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
von Innen nach Aullen Dicke A d/
1.604.02 Kunststoff- & Gummibelag B # 0,0050 0,170 0,029
1.202.06 Estrichbeton B # 0,0500 1,480 0,034
ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 20/20 B # 0,0200 0,033 0,606
1.302.10 Polystyrol-Hartschaum B # 0,0400 0,037 1,081
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0200 0,700 0,029
1.202.04 Stampfbeton B # * 0,1200 1,500 0,080
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # * 0,2500 0,700 0,357
Dicke 0,1350
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5050 U-Wert 0,51
KD01 Decke zu unkonditioniertem gedammten Keller
von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
1.604.02 Kunststoff- & Gummibelag B # 0,0050 0,170 0,029
1.202.06 Estrichbeton B # 0,0500 1,480 0,034
ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 20/20 B # 0,0200 0,033 0,606
1.302.10 Polystyrol-Hartschaum B # 0,0400 0,037 1,081
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0200 0,700 0,029
3.102.04 Hohlziegeldecke 5cm Betontberd B # 0,2000 1,600 0,125
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700 0,014
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3450 U-Wert 0,44
DDO1 AuBendecke, Warmestrom nach unten
von Innen nach Auften Dicke A d/ A
1.604.02 Kunststoff- & Gummibelag B # 0,0050 0,170 0,029
1.202.06 Estrichbeton B # 0,0500 1,480 0,034
ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30/30 B # 0,0300 0,033 0,909
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0200 0,700 0,029
3.102.04 Hohlziegeldecke 5cm Betonuberd B # 0,2000 1,600 0,125
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700 0,014
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,3150 U-Wert 0,74
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Bauteile
2115 Hauptplatz 7

iD01 FuBSboden zu sonstigem Pufferraum (nach unten)
«on Innen nach Aullen

Dicke

I

1.604.02 Kunststoff- & Gummibelag B # 0,0050 0,170
1.202.06 Estrichbeton B # 0,0500 1,480
ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30/30 B # 0,0300 0,033
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0200 0,700
3.102.04 Hohlziegeldecke 5cm Betonuberd B # 0,2000 1,600
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700
Rse+Rsi = 0,34 Dicke gesamt 0,3150 U-Wert
+D01 Decke zu unkonditioniertem aeschloss. Dachraum
1 Aulsen nach innen Licke A
1.710.04 Gipskartonplatten B # 0,0100 0,210
1.302.10 Polystyrol-Hartschaum B # 0,1600 0,037
3.102.04 Hohlziegeldecke 5cm Betontberd B # 0,2000 1,600
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,3800 U-Wert
DS01 Dachschrage nicht hinteriiiftet
von Aulen nach Innen Dicke A
1.706.08 Dachpappe, Pappe B # 0,0030 0,170
1.402.02 Holz B # 0,0240 0,140
1.402.02 Holz dazw. B # 15,0 % 0,1600 0,140
Steinwolle MW-W B # 85,0 % 0,043
3.102.04 Hohlziegeldecke 5cm Betonuberd B # 0,2000 1,600
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700
RTo 3,3784 RTu 3,2486 RT 3,3135 Dicke gesamt 0,3970 U-Wert
1.402.02 Holz: Achsabstand 0,800 Breite 0,120 Rse+Rsi 0,14
ZD01 warme Zwischendecke
von Innen nach AuRen Dicke A
1.604.02 Kunststoff- & Gummibelag B # 0,0050 0,170
1.202.06 Estrichbeton B # 0,0500 1,480
ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 30/30 B # 0,0300 0,033
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Spilitt) B # 0,0200 0,700
3.102.04 Hohlziegeldecke 5cm Betonilberd B # 0,2000 1,600
Kalkzementputz (1600) B # 0,0100 0,700
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3150 U-Wert

d/ A
0,029
0,034
0,909
0,029
0,125
0,014

0,68

al/ A

0,048
4,324
0,125
0,014

0,21

0,018
0,171
0,171
3,163
0,125
0,014

0,30

d/
0,029
0,034
0,909
0,029
0,125
0,014
0,71
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Geometrieausdruck
2115 Hauptplatz 7

Brutto-GeschofRflache 502,22m?
Lange [m] Breite [m] Faktor BGF [m?] Anmerkung
58,188 x 1,000 X 3,00 = 174,56
82,448 x 1,000 X 3,00 = 247 .34
37,363 x 1,000 X 2,00 = 74,73
2,795 x 1,000 X 2,00 = 5,59
Brutto-Rauminhalt 1.471,10m?
Lange [m] Breite [m] Héhe [m] Faktor BRI [m?] Anmerkung
58,188 x 1,000 x 2,900 = 168,75
82,448 x 1,000 x 2,900 = 239,10
58,188 x 1,000 x 2,900 = 168,75
82,448 x 1,000 x 2,900 = 239,10
37,363 x 1,000 x 2,900 = 108,35
2,795 x 1,000 x 2,900 = 8,11
58,188 «x 1,000 x 2,400 = 139,65
82,448 x 1,000 x 2,400 = 197,88
37,363 x 1,000 x 2,400 = 89,67
2795 x 1,000 x 2,400 = 6,71
157,034 x 1,000 x 0,600 = 94,22
16,300 x 1,500 x 0,600 x 0,50 = 7,34
7,750 x 1,500 x 0,600 x 0,50 = 3,49
AWO01 - AuBenwand 442,31m?
Lange [m] Héhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
13,250 x 2,900 = 38,43
12,250 x 2,900 - 35,53
5130 x 2,900 B 14,88
4700 x 2,900 = 13,63
13,050 x 2,900 = 37,85
16,300 x 2,900 = 4727
12,250 x 2,900 = 35,53
5130 x 2,900 = 14 88
7,750 x 2,900 = 22,48
13,050 x 2,900 = 37,85
16,300 x 2,400 = 39,12
12,250 x 2,400 = 29,40
5,080 x 2,400 = 12,19
7,750 x 2,400 = 18,60
13,050 x 2,400 = 31,32
9,250 x 0,600 = 555
10,050 x 0,600 = 6,03
1,500 x 0,300 X 400 = 1,80
abziiglich Fenster-/Tiirenflaichen 41,490m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 400,816m?
IW01 - Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm 146,16m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?] Anmerkung
4550 x 2,900 = 13,20
4600 x 2,900 = 13,34
3,570 x 2,900 = 10,35
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Geometrieausdruck
2115 Hauptplatz 7

3,570 x 5,900 = 21,06
4600 x 5,900 = 27,14
6,550 x 5,900 = 38,65
1,300 x 5,900 = 7,67
2,500 x 5,900 = 14,75
abziiglich Fenster-/Tirenflachen 18,000m?
Bauteilflache ohne Fenster/Tiiren 128,156m?
IW02 - Wand zu sonstigem Pufferraum 10 cm 25,64m?
Lénge [m] Hohe[m] Flache [m?] Anmerkung
4,200 x 2,900 & 12,18
4640 x 2,900 = 13,46
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 6,000m?
Bauteilflache ohne Fenster/Tiiren 19,636m?
EBO1 - erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 58,19m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
4,750 x 12,250 = 58,19
KDO01 - Decke zu unkonditioniertem gedammten Keller 82,45m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
82,448 x 1,000 = 82,45 (9,10+8,50)/2-4,60*4,20-1,30*4,
64
DDO01 - AuBendecke, Warmestrom nach unten 37,36m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
12,250 x 3,050 = 37,36
ID01 - FuBboden zu sonstigem Pufferraum (nach unten) 2,80m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
1,300 x 2,150 = 2,80
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 157,03m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m*] Anmerkung
157,034 x 1,000 = 157,03 (16,30+17,03)/2*10,75-1,30*2,1
5-4,20*4,60
DS01 - Dachschréage nicht hinterliiftet 37,68m?
Lange [m] Breite[m] Fiache [m?] Anmerkung
16,300 x 1,600 = 26,08
7,250 x 1,600 = 11,60
ZD01 - warme Zwischendecke 321,43m?
Lange [m] Breite[m] Faktor Flache [m?*] Anmerkung
82,448 x 1,000 X 2,00 = 164,90
58,188 x 1,000 X 2,00 = 116,38
37,363 x 1,000 = 37,36
2,795 x 1,000 = 2,80
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Geometrieausdruck
2115 Hauptplatz 7
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Fenster und Tiiren
2115 Hauptplatz 7

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
[m] [m] [ (WimK] [WimK] [WImK] [m?7] [W/m*K] [WIK]
N
B T0O [ EG AwWO1 1 105x15 105 150 1,58 1,10 1,70 268( 062 0,75
B T0 [ EG Awo1 3 055x045 055 045 0,74 0,52 1,70 1,26/ 062 0,75
B T0 | EG Iwo1 1 .9x2 090 200 1,80 2,00 2,52
B TO [ EG w02 1 0,90x2,00 0,90 2,00 1,80 2,00 2,52
B T0O [ OG1 AwW01 3 105x15 105 150 473 3,31 1,70 8,03/ 0,62 0,75
B T0O | OG1 Iwo1 2 0,90x2,00 090 200 3,60 238 6,00
B TO DG Awo1 3 105x15 105 150 473 3:31 1,70 8,03| 0,62 0,75
B T0O | DG Iwo1 2 0,90x2,00 090 2,00 3,60 2,38 6,00
16 22,58 37,04
0
B T0 [ EG Iwo1 1 ,9x2 0,90 200 1,80 2,00 2,52
B TO | OG1 IWo1 1 ,9x%x2 090 2,00 1,80 2,38 3,00
B T0O | DG Iwo1 1 ,9x2 0,90 200 1,80 238 3,00
3 5,40 8,52
S
B TO EG AW01 2 1,05x215 105 215 452 3,16 1,70 7,68/ 0,62 0,75
B TO EG Awo1 4 1,05x150 105 150 6,30 4,41 1,70 10,71 062 0,75
B T0O | EG Iwo2 3 070x200 0,70 2,00 420 2,00 5,88
B TO [ 0G1 Awo1 6 1,05x150 1,05 150 9,45 6,62 170 16,07| 062 0,75
B TO DG Awo1 6 105x150 105 150 9,45 6,62 170 16,07( 062 0,75
21 33,92 56,41
W
B TO | OG1 Iwo1 1 .9x2 0,90 2,00 1,80 2,38 3,00
B TO DG W01 1 ,9x2 0,90 200 1,80 2,38 3,00
2 3,60 6,00
Summe 42 65,50 107,97
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Monatsbilanz Standort HWB
2115 Hauptplatz 7

Standort: Ernstbrunn

BGF [m?] = 502,22 LT[WI/K] = 533,11 Innentemp [°C] = 20 T tau [h] = 43,58
BRI[m®]= 1.471,10 Lv[W/K]= 142,07 gih [W/m?] = 3,75 a= 3,724
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Laftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz- Wérme-

AuBen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]

Janner 31 -2,16 8.790 2342 11132 1.121 339 1.460 0,13 1,00 9.673

Februar 28 -0,23 7.247 1.931 9.178 1.012 538 1.550 0,17 1,00 7.629

Mérz 31 3,66 6.480 1.727 8.207 1.121 736 1.857 0,23 1,00 6.355

Aprii 30 8,42 4.443 1.184 5627 1.085 82i 1.906 0,34 0,99 3744

Mai 31 13,12 2730 728 3.457 1121 948 2.069 0,60 0,93 1.523

Juni 30 16,22 1.450 386 1.837 1.085 871 1.956 1,06 0,76 345

Juli 31 17,92 824 220 1.044 1.121 892 2013 1,93 0,50 46

August 3 17,45 1.010 269 1.279 1.121 907 2.028 1,59 0,58 96

September 30 13,91 2.339 623 2.963 1.085 811 1.896 0,64 0,92 1.214

Oktober 3 8,67 4.492 1197 5.689 1.121 651 1.771 0,31 0,99 3.934

November 30 3,36 6.388 1.702 8.090 1.085 370 1.455 0,18 1,00 6.638

Dezember 31 -0,37 8.078 2153 10.231 1121 285 1.406 0,14 1,00 8.825

Gesamt 365 54.271 14463 68.734 13.198 8.168  21.367 50.022

nutzbare Gewinne: 11.722 6.990 18.712

EKZ = 99,60 kWh/m?3a

Ende Heizperiode: 05.06.
Beginn Heizperiode: 03.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
2115 Hauptplatz 7

Standort: Referenzklima

BGF [m?] = 502,22 L TIW/K] = 533,11 Innentemp.[°C] = 20 T tau [h] = 43,58
BRI[m?*] = 1.471,10 Lv[W/K]= 14207 gih W/m?] = 3,75 a= 3,724
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Wérme-

Aulen- wéarme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]

Janner 31 -1,53 8540 2276 10.815 1.121 382 1.503 0,14 1,00 9.313

Februar 28 0,73 6.903 1.840 8.743 1.012 584 1.597 0,18 1,00 7.149

Marz 31 481 6.025 1.606 7.630 1.121 765 1.886 0,25 1,00 5.753

April 30 9,62 3.984 1.062 5.046 1.085 807 1.892 0,37 0,98 3.185

Mai 31 14,20 2.300 613 2914 1.121 932 2.053 0,70 0,90 1.064

Juni 30 17,33 1.025 273 1.298 1.085 861 1.946 1,50 0,61 112

Juli 31 19,12 349 93 442 1.121 899 2.020 457 0,22 1

August 31 18,56 571 152 723 1.121 894 2015 2,79 0,35 10

September 30 15,03 1.908 508 2416 1.085 821 1.906 0,79 0,87 757

Oktober 31 9,64 4109 1.095 5.204 1.121 679 1.800 0,35 0,99 3.427

November 30 4,16 6.080 1.620 7.700 1.085 402 1.486 0,19 1,00 6.216

Dezember 31 0,19 7.857 2094 9.951 1.121 326 1.447 0,15 1,00 8.505

Gesamt 365 49.652 13.232 62.884 13.198 8.353  21.551 45.493

nutzbare Gewinne: 10.881 6.510 17.390

EKZ = 90,58 kWh/m?*a
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RH-Eingabe
2115 Hauptplatz 7

Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebdudezentral

Wadrmeabgabe

Wairmeabgabetyp
Systemtemperatur Heizung 60°/35° - Kleinflachige Abgabe
Regelfdhigkeit

Heizkostenabrechnung

Kleinflachige Warmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waidrmeverteilung

gedammt Verhaltnis Aulen-

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen  Nein 50,0
Steigleitungen Nein 30,0
Anbindeleitungen Nein 20,0

Dammung

Leitungslénge

] Langen It. Default

Nein 26,79 konditionierter Bereich
Nein 40,18 nicht konditionierter Bereich
Nein 281,25

Warmespeicher

kein Warmespeicher vorhanden

Waidrmebereitstellung

Bereitstellungssystem Flussige und gasférmige Brennstoffe
Energietrager Gas

ohne Modulierungsfahigkeit
nach 1994

25,94 kW

Modulierung
Baujahr Kessel

Nennwarmeleistung Defauitwert

Standort nicht konditionierter Bereich

Heizgerat Zentralheizgerat (Standardkessel)

Betriebsweise konstanter Betrieb

[] Heizkessel mit Gebliaseunterstiitzung

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Kesselpumpe 89,20 W Defaultwert

Umwaélzpumpe

89,20 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
2115 Hauptplatz 7

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebdudezentral

Heizperiode kombiniert mit Raumheizung

Wéarmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waéarmeverteilung ohne Zirkulation

gedammt Verhaltnis Auflen-  Dammung
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Nein 50,0 Nein
Steigleitungen Nein 30,0 Nein
Stichleitungen Nein 20,0

Leitungslange

[m]
12,22
20,09
80,36

Langen It. Default

konditionierter Bereich
nicht konditionierter Bereich
Material Stahl 2,42 W/m

Waiarmespeicher

Art des Speichers direkt gasbeheizter Speicher

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 7031 Nennvolumen It. Defaultwerte
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Heizenergiebedarf
2115 Hauptplatz 7

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB) 131.384 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) 74.946
Heizwarmebedarf - HWB

Transmissionswarmeverluste 54 .271
Luftungswarmeverluste 14 .463
Wammeverluste 68.734 kWh/a
Solare Warmegewinne 6.990

Innere Warmegewinne 11.722
Warmegewinne 18.712 kWh/a
Heizwdrmebedarf 50.022 kWhl/a

Warmwasserbereitung - WWB
Wirmeenergie

Warmwasserwarmebedarf (VWWWB) 6.416
Verluste der Warmeabgabe 292
Verluste der Wéarmeverteilung 7.937
Verluste des Wéarmespeichers 12.254
Verluste der Warmebereitstellung 5.099
Verluste Warmwasserbereitung 25.582 kWh/a
Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeverteilung 0
Energiebedarf Warmespeicherung 0
Energiebedarf Wirmebereitstellung 0
Summe Hilfsenergiebedarf 0 kWh/a
HEB-WW (Warmwasser) 31.998 kWh/a
HTEB-WW (Warmwasser) 25.582 kWhl/a
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Heizenergiebedarf
2115 Hauptplatz 7

Raumheizung - RH
Warmeenergie

Verluste der Warmeabgabe 3.992
Verluste der Wéarmeverteilung 67.774
Verluste des Wéarmespeichers 0
Verluste der Warmebereitstellung 13.855
Verluste Raumheizung 85.621 kWh/a
Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeabgabe 0
Energiebedarf Warmeverteilung 384
Energiebedarf Warmespeicherung 0
Energiebedarf Warmebereitstellung 384
Summe Hilfsenergiebedarf 768 kWh/a
HEB-RH (Raumheizung) 98.618 kWh/a
HTEB-RH (Raumheizung) 48.597 kWh/a

Zuriuckgewinnbare Verluste

Raumheizung -40.223
Warmwasserbereitung -2.674
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