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Gebdude 2115 Hauptplatz 28

Gebaudeart Mehrfamilienhaus Erbaut im Jahr 1960
Gebaudezone Katastralgemeinde Ermnstbrunn
Strale Hauptplatz 28 KG - Nummer 11032
PLZ/Ort 2115 Emstbrunn Einlagezahl
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GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundflache
beheiztes Brutto-Volumen
charakteristische Lange (ic)
Kompaktheit (A/V)

mittlerer U-Wert (Um)

LEK - Wert

Referenzklima

766 m?
2312 m?
1,78 m
0,56 1/m
1,51 W/im2K
120

Standortklima

KLIMADATEN
Klimaregion

Seehohe

Heizgradtage

Heiztage

Norm - AuBentemperatur

Soll - Innentemperatur

N

293 m
3589 Kd
315d
-14,3°C
20°C

zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?a] [kWh/a] [kWh/m?a]

HWB 174.026 227,14 190.604 248,78
WWWB 9.788 12,78
HTEB-RH -10.086 -13,16
HTEB-WW 13.101 17,10
HTEB 3.015 3,94
HEB 203.406 265,49
EEB 203.406 265,49
PEB
co2
ERLAUTERUNGEN
Heizwarmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Rdume abgegebene Warmemenge die benétigt

wird, um wahrend der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine
Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes fir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fir die
Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.
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Gebaudedaten

Brutto-Grundfiache BGF 766 m?

Konditioniertes Brutto-Volumen  2.312 m?

Gebéaudehilifidache Ag 1.302 m?
Ermittiung der Eingabedaten

Geometrische Daten: It. Grundrissen

Bauphysikalische Daten: It. Hanngasse 1,

Haustechnik Daten: It. Angaben AG,

Ergebnisse am tatsachlichen Standort: Emstbrunn

Leitwert Lt
Mittlerer U-Wert (Wéarmedurchgangskoeffizient) U,

Heizlast P,
Transmissionswarmeverluste Q ¢
Liuftungswarmeverluste Q

Solare Warmegewinne passiv 1 x Qg
Innere Warmegewinne passiv nx Q;

Heizwéarmebedarf Q,,
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB ggr

Ergebnisse Referenzklima

Transmissionswarmeverluste Q 1
Luftungswarmeverluste Q

Solare Warmegewinne passiv nx Q¢
Innere Warmegewinne passiv nx Q

Heizwarmebedarf Q;,
Flachenbezogener Heizwiarmebedarf HWB ggr ref

Haustechniksystem
Raumheizung: Stromheizung (Strom)

Warmwasser: kombiniert mit Raumheizung

RLT Anlage: naturliche Konditionierung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 0,4

Berechnungsgrundlagen

charakteristische Lange I 1,78

Kompaktheit Ag / Vg

Luftwechselzahl: 0,4

mittelschwere Bauweise

0,56

1.968,3
1,51
74,9

200.710

22.063
13.518
18.651

190.604

248,78

183.626
20.185
12.208
17.577

174.026
227,14

m
m—1

W/K
W/im2K
W

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/m?a

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/m?a

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrticken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:

B 8110-1 /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ON B8110-5 /ON B8110-6 /ON H 5055 /ON H 5056 / ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /

ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 /QIB Richtlinie 6
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Heizlast
2115 Hauptplatz 28

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Warmeverlustes (Heizlast) von Gebauden geman

Energieausweis
Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Ernstbrunn
Hauptplatz 1

2115 Ernstbrunn

Planer / Baumeister / Baufirma

Tel.:

Norm-AuRentemperatur: -14,3 °C Standort:  Ernstbrunn
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34,3 K beheizten Gebaudeteile: 2.311,55 m?
Gebaudehliflache: 1.302,27 m?
Bauteile Flache Warmed.- Korr-  Korr.- AxUxf
koeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
[m7  [Wim*K]  [1] (1] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Spitzboden 15,41 2,913 0,90 40,40
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 228,95 2,913 0,90 600,16
AWO01 AuRenwand 474,39 0,903 1,00 428,19
DS01 Dachschrage nicht hinterltftet 19,64 3,529 1,00 69,32
FE/TU Fenster u. Turen 108,43 2,511 1.00 272,29
KD01 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 260,52 1,416 0,70 258,29
IWO01 Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm 76,12 1,055 0,70 56,21
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum 38 cm 29,45 1.251 0,70 25,79
IWO3 Wand zu sonstigem Pufferraum 12 cm 13,35 2,184 0,70 20,41
IW04 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 28,63 0,563 0,90 14,51
Dachraum 10 cm
IW05 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 47,38 1,055 0,90 44,99
Dachraum 25 cm
ZD01 warme Zwischendecke 505,63 1,598
Summe OBEN-Bauteile 268,90
Summe UNTEN-Bauteile 260,52
Summe AulRenwandflachen 474,39
Summe Innenwandflachen 194,93
Fensteranteil in AuRenwanden 15,0 % 83,74
Fenster in Innenwéanden 19,79
Fenster in Deckenflachen 490
Summe [WIK] 1.831
Wadrmebriicken (pauschal) [WI/K] 138
Transmissions - Leitwert L [WI/K] 1.968
Luftungs - Leitwert Ly [W/K] 216,73
Gebiude - Heizlast Py Luftwechsel = 0,40 1/ [kW] 74,95
Flichenbez. Heizlast P, bei einer BGF von 766 m* [W/m? BGF] 97,82
78,30

Gebéude - Heizlast P, , (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 0,50 1/h [kW]
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Bauteile
2115 Hauptplatz 28
AWO01 Aulenwand

von Innen nach AuRen Dicke n d/ A
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
2.302.12 Hochlochziegelmauer 25 cm B # 0,2500 0,380 0,658
Heraklith C-1 (2,5¢cm) B # 0,0250 0,100 0,250
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3050 U-Wert 0,90
W01 Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm
son innen nach Aullen Dicke A d/ r
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
2.302.12 Hochlochziegelmauer 25 cm B # 0,2500 0,380 0,658
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,05
W02 Wand zu sonstigem Pufferraum 38 cm
von Innen nach Auften Dicke } d /
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
1.102.06 Vollziegelmauerwerk B # 0,2500 0,760 0,329
1.228.02 K/Z Mértel auBen B # 0,0100 0,800 0,013
1.102.06 Vollziegelmauerwerk B # 0,1200 0,760 0,158
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert 1,25
W03 Wand zu sonstigem Pufferraum 12 cm
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
1.102.06 Voliziegelmauerwerk B # 0,1200 0,760 0,158
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1600 U-Wert 2,18
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller
von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) B # 0,0150 0,150 0,100
1.402.02 Holz dazw. B # 50,0 % 0,0250 0,140 0,089
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 50,0 % 0,700 0,018
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0300 0,700 0,043
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
RTo 0,7264 RTu 0,6857 RT 0,7060 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,42
1.402.02 Holz: Achsabstand 0,300 Breite 0,150 Rse+Rsi 0,34
W04 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 10 cm
von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Heraklith C-1 (2,5cm) B # 0,0250 0,100 0,250
1.402.02 Hoiz dazw. B # i33% 0,0500 0,140 0,048
ISOVER DOMO Warmedammfilz B # 86,7 % 0,039 1,111
Heraklith C-1 (2,5¢cm) B # 0,0250 0,100 0,250
RTo 1,8391 RTu 1,7130 RT 1,7761 Dicke gesamt 0,1000 U-Wert 0,56
1.402.02 Holz: Achsabstand 0,600 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,26
IWO05 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 25 cm
von Innen nach Aufen Dicke d/
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
2.302.12 Hochlochziegelmauer 25 cm B # 0,2500 0,380 0,658
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,05
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Bauteile
2115 Hauptplatz 28

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschioss. Spitzboden
von Aulen nach Innen Dicke A a/
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betontibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2100 U-Wert 2,91
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
von Aulen nach Innen Dicke A di A
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5¢cm Betoniibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2100 U-Wert 2,91
DS01 Dachschrage nicht hinteritiftel
von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,2100 U-Wert 3,53
001 warme Zwischendecke
von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) B # 0,0150 0,150 0,100
1.402.02 Holz dazw. B # 50,0 % 0,0250 0,140 0,089
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 50,0 % 0,700 0,018
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0300 0,700 0,043
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
RTo 0,6455 RTu 06057 RT 0,6256 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,60
1.402.02 Holz: Achsabstand 0,300 Breite 0,150 Rse+Rsi 0,26
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
v2010,060342 REPBAUTEILE - Niederosterreich Projektnr. 47 24.10.2010 11:17 Seite 6



Geometrieausdruck
2115 Hauptplatz 28

Brutto-Geschofflache 766,15m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
260,519 x 1,000 = 260,52 EG
260,519 x 1,000 = 260,52 1.0G
245111 x 1,000 = 24511 2.0G
Brutto-Rauminhalt 2.311,55m?*
Lange [m] Breite [m] Hoéhe [m] Faktor BRI [m?] Anmerkung
260,519 x 1,000 x 5,950 = 1.550,09
245111 x 1,000 x 0,950 = 232,86
228,951 «x 1,000 x 2,250 = 515,14
11,970 x 1,000 x 2,250 x 0,50 = 13,47
AWO01 - AuBRenwand 558,13m?
Lange [m] Hoéhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
14,550 x 2,950 = 4292
22,400 x 2,950 = 66,08
10,400 x 2,950 = 30,68
12,720 x 2,950 = 37,52
4070 x 2,950 = 12,01
9,380 x 2,950 = 27,67
14,550 x 3,000 = 4365
22,400 x 3,000 = 67,20
10,400 x 3,000 = 31,20
12,720 x 3,000 = 38,16
4,070 x 3,000 = 12,21
9,380 x 3,000 = 28,14
9,980 x 2,250 = 22,46
16,420 x 2,250 = 36,95
7,250 x 0,950 = 6,89
7,450 x 2,250 = 16,76
4430 x 0,950 = 421
5,900 x 2,250 = 13,28
1,350 x 1,350 X 0,50 = 0,91
4880 x 2,250 = 10,08
1,350 x 1,350 X 2,00 = 3,65
2,050 x 2,250 = 461
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 83,740m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 474,388 m?
IW01 - Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm 81,06m?
Léange [m] Héhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
3,900 x 5,950 X 2,00 = 46,41
3,900 x 0,950 X 2,00 = 7,41
1,750 x 3,200 X 2,00 = 11,20
2,250 x 1,125 X 2,00 = 5,06
1,200 x 9,150 = 10,98
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 4,950m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 76,113m?
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Geometrieausdruck
2115 Hauptplatz 28

IW02 - Wand zu sonstigem Pufferraum 38 cm 39,35m?
Lénge [m] Héhe[m] Flache [m?] Anmerkung
4300 x 9,150 = 39,35
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 9,900m?
Bauteilflaiche ohne Fenster/Tiiren 29,445m?
IW03 - Wand zu sonstigem Pufferraum 12 cm 18,30m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?] Anmerkung
2,000 x 9,150 = 18,30
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 4,950m?
Bauteilflache ohne Fenster/Tiiren 13,350m?
KDO1 - Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 260,52m?
Lénge [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
9,380 «x 14,550 = 136,48
124,040 x 1,000 = 124,04 10,40*13,02-2,40-(2,30*3,90)
IWO04 - Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 10 cm 28,63m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?] Anmerkung
0,850 x 3,250 = 2,76
2,820 x 1,850 = 5,22
4380 x 1,850 = 8,10
0,850 x 3,250 = 2,76
3,270 x 1,850 = 6,05
2,020 x 1,850 = 3,74
IW05 - Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 25 cm 47,38m?
Lange [m] Hohe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
2,250 x 0,950 = 2,14
2,250 x 1,300 X 0,50 = 1,46
9,980 «x 0,950 = 9,48
0,900 x 0,950 X 2,00 = 1,71
0,900 x 0,475 X 2,00 = 0,86
16,420 x 0,950 = 15,60
2,250 x 0,950 = 2,14
2,250 x 1,300 X 0,50 = 1,46
0,950 «x 0,475 X 2,00 = 0,90
0,900 x 0,950 X 2,00 = 1,71
7,450 x 0,950 = 7,08
2,050 x 0,950 = 1,95
0,900 x 0,950 = 0,86
0,950 x 0,950 X 0,05 = 0,05
ADO1 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Spitzboden 15,41m?
Lange [m] Breite[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
0,850 x 2,250 X 2,00 = 3,83
0,900 x 0,900 = 0,81
2,820 x 0,900 = 2,54
4,380 x 0,900 = 3,94
3,270 x 0,900 = 2,94
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Geometrieausdruck
2115 Hauptplatz 28

1,500 x 0,900 = 1,35
ADO2 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 228,95m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
228,951 x 1,000 = 228,95 KD01-ADO01-1,35%(3,27+1,5+2,8
2+4.38)
DSO01 - Dachschrage nicht hinterliiftet 24,54m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
11,970 x 2,050 = 24 54 327+1,50+2 82+4 38
abziiglich Fenster-/Tiirenflichen 4,900m?
Bauteilflaiche ohne Fenster/Tiiren 19,639m?
ZD01 - warme Zwischendecke 505,63m?
Lénge [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
260,519 x 1,000 = 260,52 Decke uber EG
245111 x 1,000 = 245,11 KDO01-ADO1
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Fenster und Tiren
2115 Hauptplatz 28

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
[m] [m] [mf] WIm3K] WImK]  [WimK]  [mP]  [WimK]  [WIK]
N
B T0 | EG AwWo1 4 1,10x150 110 150 660 462 270 17,82 062 0,75
B T0 | EG AW01 2 210x150 210 150 6,30 441 270 17,011 062 075
B 70O | OG1 AWD1 4 1,10x150 110 150 6,60 462 270 17,82 062 0,75
B 70 | OG1 AW01 2 2,10x150 210 150 6,30 441 2,70 17,01| 062 075
B 70 | DG AWD1 4 1,10x140 110 1,40 6,16 431 270 1663|062 075
B ToO | DG AWD1 1 210x150 210 1,40 294 206 270 7,94/ 062 0,75
B 70 | DG DsS01 1 1,40x140 140 1,40 1,96 137 270 529( 062 0,75
18 36,86 99,52
O
B 70 | EG AWD1 2 1,10x150 110 150 3,30 2,31 2,70 891|062 075
B T0O | EG Wo1 1 .85x194 085 194 1,65 2,38 275
B 70 | 0G1 AW0o1 2 1,10x150 1,10 1,550 3,30 2,31 2,70 891|062 075
B TO | OG1 IWo1 1 ,85x194 085 194 1,65 2,38 275
B 70 | DG AW01 1 1,10x140 110 1,40 1,54 108 270 416|062 075
B 70 | DG DS01 1 0,70x140 070 1,40 0,98 069 270 265|062 075
B 70 | DG w01 1 ,85x1,94 085 194 1,65 2,38 2,75
9 14,07 32,88
S
B T0O | EG AWO1 1 210x150 210 1,50 3,15 2,21 270 851(062 075
B 70 | EG Awol 2 1,10x150 1,10 1,50 3,30 231 2,70 891|062 0,75
B T0O [ EG MmWo2 2 085x194 085 1,94 3,30 2,38 5,49
B T0O [ OG1 AwW0o1 1 2,10x1,50 210 1,50 3,15 2,21 2,70 851|062 075
B 70 | 0G1 Awo1 2 1,10x1,50 1,10 1,50 3,30 2,31 2,70 891|062 075
B 70 [ 0G1 mo2 2 0,85x194 085 194 330 2,38 5,49
B 70 | DG AW0O1 1 2,10x150 210 1,40 2,94 206 270 7,94 062 075
B 70 | DG AwW01 1 1,10x140 110 1,40 1,54 108 270 416|062 075
B 70 | DG DS01 1 1,40x140 140 1,40 1,96 137 270 529( 062 0,75
B 70 | DG w02 2 085x194 085 194 3,30 2,38 5,49
15 29,24 68,70
W
B T0 | EG AWD1 1 1,10x150 110 1,50 1,65 116 270 446|062 075
B T0 | EG AWD1 2 2,10x150 210 1,50 6,30 441 270 17,01/ 062 075
B T0 | EG W03 1 ,85x194 085 194 1,65 2,38 275
B T0 [ 0G1 Awo1 1 1,10x1,50 110 150 1,65 116 270 446|062 075
B 70 [ 0G1 Awo1 2 210x150 210 1,50 6,30 441 270 17,01/ 062 0,75
B T0O | OG1 W03 1 .85x1,94 085 1,94 1,65 2,38 2,75
B 70 | DG AwWo1 1 1,10x140 110 1,40 1,54 108 270 416[ 062 075
B TO DG AwWo1 2 2,10x1,50 210 1,40 5,88 412 270 1588|062 0,75
B 70 | DG w03 1 ,85x1,94 085 1,94 1,65 238 2,75
12 28,27 71,23
Summe 54 108,44 272,33

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2010,060342 REPFEN1H - Niederdsterreich

Projektnr. 47

24.10.2010 11:17

Bearbeiter Ing. Herbert Leeb

Seite 10



Monatsbilanz Standort HWB
2115 Hauptplatz 28

Standort: Ernstbrunn

BGF [m?= 766,15 LTW/K]= 1.971,59 Innentemp [°C] = 20 Ttaulh]= 21,13
BRI [m®]= 2.311,55 Lv[W/KK]= 216,73 qgih [W/m?] = 3,75 a= 2,320
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-

Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]

Janner 31 -216 32.506 3573 36.080 1.710 487 2197 0,06 1,00 33.886

Februar 28 -0,23 26.800 2946 29.746 1.545 803 2.347 0,08 1,00 27.405

Marz 31 3,66 23.965 2634 26599 1.710 1.204 2914 0,11 0,99 23.701

April 30 8,42 16.431 1.806 18.238 1.655 1.558 3.213 0,18 0,99 15.072

Mai 31 13,12 10.096 1110 11.206 1.710 2.003 3.713 0,33 0,95 7.690

Juni 30 16,22 5.363 590 5.953 1.655 1.978 3.633 0,61 0,85 2.879

Juli 31 17,92 3.048 335 3.384 1.710 2013 3.723 1,10 0,66 909

August 31 17,45 3735 411 4146 1.710 1.802 3512 0,85 0,75 1.497

September 30 13,91 8.651 951 9.602 1.655 1.411 3.066 0,32 0,95 6.688

Oktober 31 8,67 16.614 1.826 18.440 1.710 999 2.709 0,15 0,99 15.758

November 30 3,36 23.624 2597 26.221 1.655 522 2177 0,08 1,00 24.050

Dezember 31 -0,37 29.875 3.284 33.159 1.710 380 2.090 0,06 1,00 31.071

Gesamt 365 200.710 22.063 222773 20.134 15.159 35.293 190.604

nutzbare Gewinne: 18.651 13.518 32.169

EKZ = 248,78 kWh/m?*a

Ende Heizperiode: 30.06.
Beginn Heizperiode: 18.08.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
2115 Hauptplatz 28

Standort: Referenzkiima

BGF [m?]= 766,15 LTW/K]= 1.971,59 Innentemp.[°C]= 20 Ttau[h]= 21,13
BRI[m?*] = 2.311,55 Ly[W/K]= 216,73 gih W/m?] = 3,75 a= 2,320
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-

Aullen- wéarme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]

Janner 31 -1,53 31.582 3472 35.053 1.710 540 2.251 0,06 1,00 32806

Februar 28 0,73 25.531 2807 28.337 1.545 856 2.401 0,08 1,00 25944

Marz 31 4,81 22282 2449 24731 1.710 1.221 2931 0,12 099 21.818

Aprii 30 9,62 14735 1620 186.355 1.855 1.487 3.141 0,19 0,98 13.269

Mai 31 14,20 8.508 935 9.443 1.710 1.891 3.601 0,38 0,93 6.090

Juni 30 17,33 3.790 417 4.207 1.655 1.879 3534 0,84 0,76 1.531

Juli 31 19,12 1.291 142 1.433 1.710 1.951 3.661 2,56 0,36 103

August 31 18,56 2112 232 2344 1.710 1.714 3424 1,46 0,56 429

September 30 15,03 7.055 776 7.831 1.655 1.395 3.050 0,39 0,93 4999

Oktober 31 9,64 15.197 1671 16.867 1.710 1.022 2732 0,16 0,99 14.169

November 30 416 22.486 2472 24957 1.655 560 2215 0,09 1,00 22750

Dezember 31 0,19 29.059 3194 32253 1.710 429 2139 0,07 1,00 30.118

Gesamt 365 183.626 20.185 203.811 20.134 14.945 35.080 174.026

nutzbare Gewinne: 17.577 12.208 29.785

EKZ = 227,14 kWh/m?*a
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RH-Eingabe
2115 Hauptplatz 28

Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung dezentral

Widrmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waéarmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Warmebereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung
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WWB-Eingabe
2115 Hauptplatz 28

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Aligemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral

Heizperiode kombiniert mit Raumheizung

Widrmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wwarmeverteiiung ohne Zirkuiation

gedammt Verhaltnis AuBlen-  Dammung Leitungslénge .
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] Langen It. Default
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Nein 50,0 Nein 14,97 konditionierter Bereich
Steigleitungen Nein 30,0 Nein 30,65 konditionierter Bereich
Stichleitungen Nein 20,0 122,58 Material Stahl 2,42 W/m

Wadrmespeicher

Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Mehrere Kleinspeicher

Nennvolumen 919 | Nennvolumen It. Defaultwerte

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb

v2010,060342 REPWWBEIN1 - Niederosterreich Projektnr. 47 24.10.2010 11:17 Seite 14



Heizenergiebedarf
2115 Hauptplatz 28

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB) 203.406 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) 3.015
Heizwarmebedarf - HWB

Transmissionswarmeverluste 200.710
Laftungswarmeverluste 22.063
Warmeverluste 222.773 kWh/a
Solare Wéarmegewinne 13.518

Innere Wéarmegewinne 18.651
Warmegewinne 32.169 kWh/a
Heizwarmebedarf 190.604 kWh/a

Warmwasserbereitung - WWB

Warmeenergie

Warmwasserwarmebedarf \WWWB) 9.788
Verluste der Warmeabgabe 446
Verluste der Warmeverteilung 11.230
Verluste des Warmespeichers 1.311
Verluste der Warmebereitstellung 114
Verluste Warmwasserbereitung 13.101 kWh/a
Hilfsenergie

Energiebedarf Wéarmeverteilung 0
Energiebedarf Warmespeicherung 0
Energiebedarf Warmebereitstellung 0
Summe Hilfsenergiebedarf 0 kWh/a
HEB-WW (Warmwasser) 22.888 kWh/a
HTEB-WW (Warmwasser) 13.101 kWh/a
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Heizenergiebedarf
2115 Hauptplatz 28

Warmeenergie

Verluste der Warmeabgabe
Verluste der Warmeverteilung
Verluste des Warmespeichers
Verluste der Warmebereitstellung

Verluste Raumheizung

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeabgabe
Energiebedarf Wéarmeverteilung
Energiebedarf Warmespeicherung
Energiebedarf Warmebereitstellung

Summe Hilfsenergiebedarf

HEB-RH (Raumheizung)
HTEB-RH (Raumheizung)

Raumheizung - RH

o O o

898

898 kWh/a

(=]

0
0
0
0 kWh/a

180.518 kWh/a
-10.086 kWh/a

veis Heiztechnikenergiebedarf

Raumheizung

Warmwasserbereitung

Zurickgewinnbare Verluste

0
-11.628
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