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GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundfliache 745 m?
beheiztes Brutto-Volumen 2.247 m?
charakteristische Lange (Ic) 1,69 m
Kompaktheit (A/V) 0,59 1/m
mittlerer U-Wert (Um) 1,52 Wim?2K
LEK - Wert 123

Referenzklima

zonenbezogen spezifisch
[kWh/a]} [kWh/m?a]

HWB 177.953 238,82
WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTER

HEB

EEB

PEB

Cco2

ERLAUTERUNGEN
Heizwarmebedarf (HWB):

KLIMADATEN
Klimaregion

Seehohe

Heizgradtage

Heiztage

Norm - AuBentemperatur

Soll - Innentemperatur

Standortkiima
zonenbezogen spezifisch

[kWh/a]
194.630

9.519
-10.763
14.206
3443
207.592
207.592

[kWh/m?3a]
261,20
12,78
-14,44
19,06
462

278,59
278,59

N

293 m
3589 Kd
311d
-143°C
20°C

Vom Heizsystem in die Rdume abgegebene Warmemenge die bendtigt

wird, um wéahrend der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine
Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die

Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.
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Gebadudedaten

Brutto-Grundflache BGF 745 m? charakteristische Lange lc 1,69 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  2.247 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,59 m'
Gebaudehiliflache Ag 1.328 m?

Ermittiung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. EP
Bauphysikalische Daten: It. Stand der Technik zur Errichtung und BBS,
Haustechnik Daten: it. Angabe AG,

Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Emstbrunn

Leitwert Lt 2.017,0 WK
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U, 1,52 W/m?K
Heizlast Py 76,4 kKW
Transmissionswarmeverluste Q 1 205.666 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q Luftwechselzahl: 0,4 21.458 kWh/a
Solare Wérmegewinne passiv nx Qg 14.491 kWh/a
Innere Wéarmegewinne passiv nx Q; mittelschwere Bauweise 18.004 kWh/a
Heizwéarmebedarf Q,, 194630 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBggr 261,20 kWh/m?a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 188.160 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q 19.632 kWh/a
Solare Wérmegewinne passiv nx Q¢ 12.882 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q; 16.957 kWh/a
Heizwarmebedarf Qj, 177.953 kWh/a
Flichenbezogener Heizwarmebedarf HWB g ref 238,82 kWh/m?a

Haustechniksystem
Raumheizung: Stromheizung (Strom)

Warmwasser: Stromheizung (Strom)

RLT Anlage: natirliche Konditionierung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 0,4

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrucken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B8110-1 /ONB8110-2 /ONB8110-3 /ONB8110-5 /ON B 8110-6 /ON H 5055 /ON H 5056 /ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /
ON ENISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 /OIB Richtlinie 6

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Heizlast
2115 Johann-Hann-Gasse 1

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Waiarmeverlustes (Heizlast) von Gebauden geman

Energieausweis
Berechnungsblatt

Bauherr

Marktgemeinde Ernstbrunn

Planer / Baumeister / Baufirma

Hauptplatz 1
2115 Ernstbrunn
Tel.:
Norm-AuRentemperatur: -14,3 °C Standort: Ernstbrunn
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 343 K beheizten Gebaudeteile: 224698 m?
Gebaudehdllflache: 1.328,28 m?
Bauteile Flache Warmed.- Korr- Korr.- AxUxf
koeffiz. faktor  faktor
A U f ffh
[m?  [Wim?K] (1] (11 (WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Spitzboden 16,03 2,913 0,90 42,02
ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 230,79 2,913 0,90 604,98
AWO01 AuRenwand 485,71 0,903 1,00 438,41
DD01 AuRendecke, Warmestrom nach unten 30,74 1,738 1,00 53,43
DS01 Dachschrage nicht hinterltftet 18,67 3,529 1,00 65,89
FE/TU Fenster u. Turen 105,79 2,506 1,00 265,07
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 233,21 1,416 0,70 231,21
IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm 58,99 1,055 0,70 43,56
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum 38 cm 62,59 1,251 0,70 54,81
IW03 Wand zu sonstigem Pufferraum 12 cm 10,67 2,184 0,70 16,31
IW04 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 30,96 0,563 0,90 15,69
Dachraum 10 cm
IW05 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 44 13 1,055 0,90 41,90
Dachraum 25 cm
ZD01 warme Zwischendecke 511,94 1,598
Summe OBEN-Bauteile 271,09
Summe UNTEN-Bauteile 263,95
Summe Aufenwandflachen 485,71
Summe Innenwandflachen 207,34
Fensteranteil in AuRenwanden 14,2 % 80,30
Fenster in Innenwanden 19,89
Fenster in Deckenflachen 5,60
Summe [WI/K] 1.873
Warmebriicken (pauschal) [WI/K] 144
Transmissions - Leitwert L+ [WI/K] 2.017
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 210,79
Gebiude - Heizlast Py, Luftwechsel = 0,40 1/h [kW] 76,41
Flachenbez. Heizlast P, bei einer BGFvon 745m? [W/m? BGF] 102,55
[kW] 79,66

Gebédude - Heizlast P,, (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel =0,50 1/h
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Bauteile
2115 Johann-Hann-Gasse 1

AWO01 AufRenwand

von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
2.302.12 Hochlochziegelmauer 25 cm B # 0,2500 0,380 0,658
Heraklith C-1 (2,5¢cm) B # 0,0250 0,100 0,250
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,3050 U-Wert 0,90
W01 Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm
von Innen nach Aufllen Dicke A d/ A
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
2.302.12 Hochlochziegelmauer 25 cm B # 0,2500 0,380 0,658
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,05
iW02 Wand zu sonstigem Pufferraum 38 cm
von Innen nach Aulen Dicke A d/ x
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
1.102.06 Vollziegelmauerwerk B # 0,2500 0,760 0,329
1.228.02 K/Z Mértel aulien B # 0,0100 0,800 0,013
1.102.06 Vollziegelmauerwerk B # 0,1200 0,760 0,158
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4200 U-Wert 1,25
IW03 Wand zu sonstigem Pufferraum 12 cm
von Innen nach AuRen Dicke A d/ »
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
1.102.06 Voliziegeimauerwerk B # 0,1200 0,760 0,158
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,1600 U-Wert 2,18
KDO01 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller
von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) B # 0,0150 0,150 0,100
1.402.02 Holz dazw. B # 50,0 % 0,0250 0,140 0,089
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 50,0 % 0,700 0,018
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0300 0,700 0,043
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonubd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
RTo 0,7264 RTu 0,6857 RT 0,7060 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,42
1.402.02 Holz: Achsabstand 0,300 Breite 0,150 Rse+Rsi 0,34
DDO1 AuBendecke, Warmestrom nach unten
von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
Parkett - Hartholzklebeparkett (geklebt) B # 0,0150 0,150 0,100
1.402.02 Hoiz dazw. B # 50,0 % 0,0250 0,140 0,089
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 50,0 % 0,700 0,018
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0300 0,700 0,043
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
RTo 0,5949 RTu 0,5557 RT 0,5753 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,74
1.402.02 Holz: Achsabstand 0,300 Breite 0,150 Rse+Rsi 0,21
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Spitzboden
von Auflen nach Innen Dicke A d/ A
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betoniubd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2100 U-Wert 2,91
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Bauteile
2115 Johann-Hann-Gasse 1

ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

von Auf’en nach Innen Dicke A d/
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2100 U-Wert 2,91
1W04 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 10 cm
von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
Heraklith C-1 (2,5¢cm) B # 0,0250 0,100 0,250
1.402.02 Holz dazw. B # 133 % 0,0500 0,140 0,048
ISOVER DOMO Warmedammfilz B # 86,7 % 0,039 1,111
Heraklith C-1 (2,5¢cm) B # 0,0250 0,100 0,250
RTo 1,8391 RTu 1,7130 RT 1,7761 Dicke gesamt 0,1000 U-Wert 0,56
1.402.02 Holz: Achsabstand 0,600 Breite 0,080 Rse+Rsi 0,26
W05 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 25 cm
on innen nach Aufien Dicke A d/ &
Kalk-Zementputz B # 0,0200 1,000 0,020
2.302.12 Hochlochziegelmauer 25 cm B # 0,2500 0,380 0,658
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi=0,26 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,05
DS01 Dachschrédge nicht hinterliiftet
von Aufden nach innen Dicke d
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,2100 U-Wert 3,53
ZD01 warme Zwischendecke
von Innen nach Auen Dicke A d/ &
Parkett - Hartholzklebeparkett (gekiebt) B # 0,0150 0,150 0,100
1.402.02 Holz dazw. B # 50,0 % 0,0250 0,140 0,089
1.508.02 Schuttung (Sand, Kies, Splitt) B # 50,0 % 0,700 0,018
1.508.02 Schittung (Sand, Kies, Splitt) B # 0,0300 0,700 0,043
3.102.12 Hohlziegeldecke 5,5cm Betonibd B # 0,2000 1,500 0,133
Kalk-Zementputz B # 0,0100 1,000 0,010
RTo 0,6455 RTu 0,6057 RT 0,6256 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 1,60
1.402.02 Holz: Achsabstand 0,300 Breite 0,150 Rse+Rsi 0,26
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Geometrieausdruck
2115 Johann-Hann-Gasse 1

Brutto-GeschoRflache 745,14m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
233,210 x 1,000 = 233,21 KDO1
247 950 x 1,000 = 247,95 ZDO02 uiber 1. OG
263,984 x 1,000 = 263,98 ZDO01 uber EG
Brutto-Rauminhalt 2.246,98m?*
Lange [m] Breite [m] Hoéhe [m] Faktor BRI [m?] Anmerkung
233,210 x 1,000 x 2,950 = 687,97
263,984 x 1,000 x 3,000 = 791,95
247,950 x 1,000 x 0,950 = 235,55
230,787 x 1,000 x 2,250 = 519,27
11,640 x 1,450 x 1,450 x 0,50 = 12,24 (2,31+2,3+3,5+3,51)
AWO01 - AuBRenwand 566,01m?
Lange [m] Héhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
24320 x 2,950 = 71,74
22,020 x 2,950 = 64,96
10,080 x 2,950 X 2,00 = 59,47
27,370 x 3,000 = 82,11
25,020 x 3,000 = 75,06
10,080 x 3,000 X 2,00 = 60,48
17,960 x 2,800 = 50,29
19,540 x 2,800 = 54,71
10,080 x 0,950 X 2,00 = 19,15
6,230 x 2,250 X 2,00 = 28,04
abziiglich Fenster-/Turenflachen 80,300m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren  485,712m?
IW01 - Wand zu sonstigem Pufferraum 25 cm 58,99m?
Lange [m] Hoéhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
3,500 x 5,950 X 2,00 = 41,65
3,500 x 0,950 X 2,00 = 6,65
1,250 x 2,250 X 2,00 = 5,63
2,250 x 1,125 X 2,00 = 5,06
IWO02 - Wand zu sonstigem Pufferraum 38 cm 62,59m?
Lange [m] Hoéhe[m] Flache [m?] Anmerkung
6,840 x 9,150 = 62,59
IW03 - Wand zu sonstigem Pufferraum 12 cm 30,56m?
Lange [m] Hoéhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
1,040 x 9,150 = 9,52
1,150 x 9,150 X 2,00 = 21,05
abziiglich Fenster-/Tiirenflachen 19,890m?
Bauteilflache ohne Fenster/Tiiren 10,671m?
KDO1 - Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 233,21m?*
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck
2115 Johann-Hann-Gasse 1

233,210 x 1,000 = 233,21 24,32*10,08-2,30*3,50-3,38*1,1
5
DDO01 - AuBendecke, Warmestrom nach unten 30,74m?
Lénge [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
3,050 x 10,080 = 30,74
ADO01 - Decke zu unkanditioniartem geschlass. Spitzhadaen 16,03m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
2510 x 0,800 = 2,01
2,050 x 3,200 = 6,56
2,320 x 0,800 = 1,86
3510 x 0,800 = 2,81
3,500 x 0,800 = 2,80
ADO2 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 230,79m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
230,787 x 1,000 = 230,79 263,984-16,032-2,52*1,45-2,32*
1,45-3,50%1,45-3,51*1,45
IW04 - Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 10 cm 30,96m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?] Anmerkung
2510 x 1,750 = 4,39
3,200 x 3,200 = 10,24
2,320 x 1,750 = 4,06
3510 x 1,750 = 6,14
3,500 x 1,750 = 6,13
IWO05 - Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 25 cm 44.13m?
Lange [m] Héhe[m] Faktor Flache [m?] Anmerkung
17,960 x 0,950 = 17,06
19,540 x 0,950 = 18,56
2,050 x 0,950 X 2,00 = 3,90
2,050 x 1,125 X 2,00 = 4,61
DSO01 - Dachschréage nicht hinterliftet 24,27m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
2,510 x 2,050 = 5,15
2,320 x 2,050 = 476
3,510 x 2,050 = 7,20
3,500 x 2,050 = 7,18
abziiglich Fenster-/Turenflachen 5,600m?
Bauteilfliche ohne Fenster/Tiiren 18,671m?
ZDO01 - warme Zwischendecke 511,94m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
233,210 x 1,000 = 233,21 KDO1
30,774 x 1,000 = 30,77 DDO1
247952 x 1,000 = 247,95 ZDO01 (iber EG)-DDO1
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Geometrieausdruck
2115 Johann-Hann-Gasse 1
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Fenster und Tiren

2115 Johann-Hann-Gasse 1

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs
(m [m] [m?]  [WImK] [WIm3K] [W/mK] [m?]  [WimK]  [WIK]
N
B 70 | EG W03 1 085x195 085 195 1,66 2,38 2,76
B TO | OG1 W03 1 085x195 085 195 1,66 238 276
B T0O | DG w03 1 085x195 085 195 1,66 2,38 2,76
3 4,98 8,28
o]
B 70 | EG AW01 1 1,10x150 110 150 1,65 1,16 2,70 446|062 075
B 70 | EG AWD1 2 210x150 210 1,50 6,30 441 270 17,01| 062 075
B 70 | EG AWO1 4 090x120 080 120 432 302 270 11,66/ 062 0,75
B T0 | EG w3 2 085x195 085 195 3,32 2,38 5,52
B T0 | OG1 Awo1 2 1,10x150 110 150 3,30 2,31 2,70 891|062 075
B 7O | 0G1 Awo1 2 210x1,50 210 150 6,30 441 270 17,01{ 062 0,75
B T0 [ OG1 AwW01 4 090x120 090 1,20 432 3,02 270 1166|062 0,75
B 70 | OG1 w03 2 085x195 08 195 332 238 5,52
B 70 | DG AwW0o1 2 210x140 210 140 5,88 412 270 1588( 062 0,75
B 70 | DG AWO1 4 090x120 090 1,20 432 3,02 270 1166|062 0,75
B T0 | DG Dso1 2 1x14 100 1,40 2,80 1,96 2,70 7,56| 0,62 0,75
B T0 | DG w03 2 085x195 085 195 3,32 2,38 5,52
29 49,15 122,37
S
B 70 | EG w03 1 085x195 085 195 1,66 2,38 2,76
B T0 | OG1 w03 1 085x195 085 195 1,66 2,38 2,76
B 70 | DG w03 1 085x195 085 195 1,66 238 276
3 4,98 8,28
W
B T0 | EG AWO1 3 1,10x150 110 150 495 347 270 1337|062 0,75
B T0 | EG AWO1 2 210x150 210 1,50 6,30 441 2,70 17,01/ 062 0,75
B T0O | EG AWD1 4 090x120 090 1,20 432 3,02 270 11,66/ 062 0,75
B TO | OG1 AW01 4 1,10x150 110 1,550 6,60 462 2,70 17,82/ 062 0,75
B 70 | OG1 AWD1 2 210x150 210 150 6,30 441 270 17,01] 062 075
B T0O | OG1 AwW01 4 090x120 090 120 432 3,02 270 11,66/ 062 075
B T0 | DG AWD1 2 1,10x140 110 140 3,08 216 270 8,32 062 075
B 70 | DG AWD1 2 2,10x150 210 1,40 5,88 412 2,70 1588|062 0,75
B 70 | DG AW0D1 2 0,90x120 090 120 2,16 1,51 270 583|062 075
B 70 | DG DS01 2 1,00x140 100 1,40 280 1,96 270 756|062 0,75
27 46,71 126,12
Summe 62 105,82 265,05
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Monatsbilanz Standort HWB
2115 Johann-Hann-Gasse 1

Standort: Ernstbrunn

BGF [m?] = 745,14 LT[W/K] = 2.020,27 Innentemp [°C]= 20 T tau [h] = 20,14
BRI [m®]= 2.246,98 Lv[W/K]= 210,79 gih W/m?] = 3,75 a= 2,259
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Warme-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]

Janner 31 2,16 33.309 3475 36.784 1.663 440 2104 0,06 1,00 34684

Februar 28 -0,23 27.462 2865 30.327 1.502 755 2257 0,07 1,00 28.076

Marz 31 3,66 24557 2562 27.119 1.663 1.281 2944 0,11 099 24192

April 30 8,42 16.837 1.757 18.594 1.610 1.750 3.359 0,18 0,98 15.292

Mai 31 13,12 10.346 1.079 11.425 1.663 2.301 3.964 0,35 0,94 7.706

Juni 30 16,22 5.496 573 6.069 1.610 2279 3.889 0,64 0,83 2.848

Juli 31 17,92 3.124 326 3.450 1.663 2.350 4013 1,16 0,64 884

August 31 17,45 3.828 399 4227 1.663 2108 3.771 0,89 0,73 1.468

September 30 13,91 8.865 925 9.790 1.610 1513 3122 0,32 0,95 6.832

Oktober 31 8,67 17.024 1.776  18.800 1.663 998 2661 0,14 0,99 16.167

November 30 3,36 24.207 2526 26.733 1.610 469 2079 0,08 1,00 24660

Dezember 31 -0,37 30.612 3194 33.806 1.663 326 1.989 0,06 1,00 31.821

Gesamt 365 205.666 21.458 227124 19.582 16.570 36.152 194.630

nutzbare Gewinne: 18.004 14.491 32.49%4

EKZ = 261,20 kWh/m?a

Ende Heizperiode: 27.06.
Beginn Heizperiode: 19.08.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB

2115 Johann-Hann-Gasse 1

Standort: Referenzkiima

BGF [m?] = 74514 LT[W/K]= 2.020,27 Innentemp.[°C]= 20 Ttau[h] = 20,14
BRI[m? = 2.246,98 Lv[W/K]= 210,79 gih W/m?] = 3,75 a= 2,259
Monate  Tage Mittlere ~ Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnutz- Wérme-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]

Janner 31 -1,53 32.361 3376 35738 1.663 481 2144 0,06 1,00 33597

Februar 28 0,73 26.161 2730 28.891 1.502 793 2295 0,08 1,00 26.603

Marz 31 481 22.832 2382 25214 1.663 1.285 2948 0,12 099 22.286

April 30 9,62 15.099 1575 16.674 1.610 1.669 3.279 0,20 0,98 13.463

Mai 31 14,20 8.718 910 9.627 1.663 2175 3.838 0,40 0,92 6.094

Juni 30 17,33 3.884 405 4.289 1.610 2182 3.792 0,88 0,73 1.504

Juli 31 19,12 1.323 138 1.461 1.663 2297 3.960 2,7 0,34 101

August 31 18,56 2.164 226 2.390 1.663 2015 3.678 1,54 0,54 419

September 30 15,03 7.229 754 7.984 1.610 1.489 3.098 0,39 0,92 5.120

Oktober 31 9,64 15.572 1625 17197 1.663 1.008 2671 0,16 0,99 14.560

November 30 4,16 23.041 2404 25445 1.610 497 2.106 0,08 1,00 23.346

Dezember 31 0,19 29.776 3.107 32.883 1.663 361 2.024 0,06 1,00 30862

Gesamt 365 188.160 19.632 207.792 19.582 16.251 35.833 177.953

nutzbare Gewinne: 16.957 12.882 29.839
EKZ = 238,82 kWh/m?a
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RH-Eingabe
2115 Johann-Hann-Gasse 1

Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebédudezentral

Wdrmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waiarmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Warmebereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung
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WWB-Eingabe
2115 Johann-Hann-Gasse 1

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. geb&udezentral

Heizperiode getrennt von Raumheizung

Wadrmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

warmevertellung ohne Zirkulation

gedammt Verhéltnis AuBen-  Dammung Leitungslange | |
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] Langen It. Default
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Nein 50,0 Nein 14,75 konditionierter Bereich
Steigleitungen Nein 30,0 Nein 29,81 konditionierter Bereich
Stichleitungen Nein 20,0 119,22 Material Stahl 2,42 W/m

Warmespeicher

Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort konditionierter Bereich

Baujahr Vor 1989

Nennvolumen 894 | Nennvolumen It. Defaultwerte
Wirmebereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung
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Heizenergiebedarf
2115 Johann-Hann-Gasse 1

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB) 207.592 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) 3.443

Heizwarmebedarf - HWB

Transmissionswarmeverluste 205.666
Luftungswarmeverluste 21.458
Warmeverluste 227.124 kWhl/a
Solare Warmegewinne 14.491

Innere Warmegewinne 18.004
Warmegewinne 32.484 kWhia
Heizwdrmebedarf 194.630 kWh/a

Warmwasserbereitung - WWB

Warmeenergie

Warmwasserwarmebedarf (WW\WB) 9.519
Verluste der Wéarmeabgabe 433
Verluste der Warmeverteilung 10.818
Verluste des Wéarmespeichers 2.906
Verluste der Warmebereitstellung 48
Verluste Warmwasserbereitung 14.206 kWh/a
Hilfsenergie

Energiebedarf Wéarmeverteilung 0
Energiebedarf Wéarmespeicherung 0
Energiebedarf Warmebereitstellung 0
Summe Hilfsenergiebedarf 0 kWh/a
HEB-WW (Warmwasser) 23.725 kWh/a
HTEB-WW (Warmwasser) 14.206 kWh/a
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www .geq.at Bearbeiter Ing. Herbert Leeb
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Heizenergiebedarf
2115 Johann-Hann-Gasse 1

Warmeenergie

Verluste der Warmeabgabe
Verluste der Warmeverteilung
Verluste des Warmespeichers
Verluste der Warmebereitstellung

Verluste Raumheizung

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeabgabe
Energiebedarf Wéarmeverteilung
Energiebedarf Warmespeicherung
Energiebedarf Warmebereitstellung

Summe Hilfsenergiebedarf

HEB-RH (Raumheizung)
HTEB-RH (Raumheizung)

Raumheizung - RH

o O o

969

969 kWh/a

O] O O o o

kWh/a

183.867 kWh/a
-10.763 kWh/a

hnikenergiebedarf

Raumheizung

Warmwasserbereitung

Zuruckgewinnbare Verluste

0
-12.552
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