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Ehergieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

L
o ' B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG Polizeiinspektion Ernstbrunn
Gebaudeteil

Nutzungsprofil Burogeb&ude

Stralle Johann-Hangasse 3
PLZ/Ort 2115 Ernstbrunn

Grundsticksnr. 95

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

Baumeister

Ewald Thenmavyer
HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

Tel: +43 2576 3726

Baujahr 1910
Letzte Veranderung 1997
Katastralgemeinde Ernstbrunn
KG-Nr. 11032
Seehohe 293 m
HWB*sk

BUMDESGEBUKR
EYNGENOBE!

HWB*: Der Heizwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefahrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: Der Kiihlbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefahrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auBenluftinduzierten Kahlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwérmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadralmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berticksichligl. Dazu zahlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er enlspricht der Hallte der mittleren Inneren Lasten.

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf berticksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schlieft die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlieRlich aller Vorketlen mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum far die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO5: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieRlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden dbliche Allokationsregeln unterstellt.

feee :Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quolient aus dem Endenergiebedarf
unlc'=| einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweils entspricht den Vorgaben der OIB-Richllinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU (iber die Gesamlenergiesffizienz von Gebauden nach MaRgabe der NO BTV 2014.
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Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37

| ]
°| B OSTERREICHISCHES 0QIB Richtlinie 6 A_ 2115 Helfens
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011 —— e | —

Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung TI Baumtatar
1

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 248 m? Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,36 W/im2K
Bezugs-Grundflédche 198 m? Heiztage 256 d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 899 m*® Heizgradtage 3589 Kd  Art der Laftung Fensterliftung
Gebaude-Hullflaiche 625 m* Norm-Aufentemperatur ~ -14,3°C  Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,70 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK;-Wert 31,6
charakteristische Lange 1,44 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m?a]
HWB* 20,3 kwh/ma 19.808 22,0 kWh/m®a
HWB 17.900 723
WWWB 1.165 47
KB* 0,0 kwh/m*a 71 0,1 kWh/m?a
KB 4.637 18,7
BefEB
HTEBRH 6.301 25,5
HTEBww 1.912 ot
HTEB 8.269 334
KTEB
HEB 27.334 110,4
KEB
BelEB 7.971 32,2
BSB 6.099 24,6
EEB 41.404 167,3
PEB 68.925 278,4
PEBnem. 62.286 251,6
PEBern. 6.639 26,8
CO2
feeE 1,05
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Bmstr. Ewald Thenmayer
Hauptstralie 37

Ausstellungsdatum 12.11.2015 2115 Helfens
Giiltigkeitsdatum Planung
Geschaftszahl 25

Frmall: pre@ann.at

' 6 - . ;

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der rﬁbhhahﬁﬁ" %ﬁ%ﬁ:ﬁzger idealisierten Eingabeparameter kénnen bei tatsachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nulzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grunden der Geometrie und Lage
hinsichtlich lhrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Baumeister
Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37

A — 2115 Helfens

Datenblatt GEQ
Polizeiinspektion Ernstbrunn

Tel: +43 2576 3726 email: bte@aon.at

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Ernstbrunn

HWBsk 72 feee 1,05

Gebéudedaten - Planung 1

Brutto-Grundflache BGF 248 m? charakteristische Lange I 1,44 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 899 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,70 m”
Gebaudehillflache A g 625 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Einreichplan, 11.11.2015, Plannr. 20/2015/36
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplan, 11.11.2015
Haustechnik Daten: It. Bestandsaufnahme, 11.11.2015
Ergebnisse am tatsdchlichen Standort: Ernstbrunn
Transmissionswarmeverluste Q- 23.064 kWh/a
Laftungswarmeverluste Qv 7.869 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q¢ 4.352 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 x Q; schwere Bauweise 8.543 kWh/a
Heizwarmebedarf Qj, 17.900 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q- 21.127 kWhl/a
Luftungswarmeverluste Q 7.199 kWh/a
Solare Warmegewinne M x Qs 3.963 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 x Q; 7.953 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 16.409 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Kombitherme ohne Kleinspeicher (Gas)
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
Liiftung: Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach vereinfachtem Verfahren OIB8 / Fenster nach vereinfachtem Verfahren OIB6 / Erdberilhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 /
Unkonditionierte Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B
8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ONB8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 /ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information iiber den energelischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wirmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechnelen Bedarfswerte konnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakie Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaf ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ewald Thenmayer
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Baumeister
H | E Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

email; bte@aon.at

Bauteil Anforderungen
Polizeiinspektion Ernstbrunn

Tel: +43 2576 3726

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max

AWO01 AuBenwand 0,27 0,35 Ja

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,18 0,20 Ja

IDO1  Decke zu geschlossener Garage 0,26 0,30 Ja

EB01 erdanliegender FuBboden (<=1,56m unter Erdreich) 3,77 3,50 0,25 0,40 Ja

FENSTER U-Wert U-Wert Erflit

max

1,00 x 2,00 (unverglaste Tiir gegen Auf3enluft) 1,30 1,70 Ja

Prifnormmaf Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 1,29 1,70 Ja

Einheiten: R-Wert [m?K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

Quelle U-Wert max: NO BTV 2014

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ewald Thenmayer
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Baumeister

Ewald Thenmayer

. HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

Heizlast Abschatzung
- . Tel: +43 2576 3726 email: bte@aon.at
Polizeiinspektion Ernstbrunn
Abschitzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung
Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Gemeinde Ernstbrunn Bmstr. Ewald Thenmayer
Hauptplatz 1 Hauptstrafie 37
2115 Ernstbrunn 2115 Helfens
Tel.. 02576-2301 Tel.: 02576 3726
Norm-AuRentemperatur: -14,3 °C Standort: Ernstbrunn
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 343K beheizten Geb&udeteile: 898,76 m®
Gebé&udehiillfliche: 625,31 m?
Bauteile 5 Warmed.- Korr.-  Korr.- .
Flaiche koeffizient faktor faktor Laltwert
A u f ffh
(m?7  Wim*K]  [1] (1 [WIK]
ADO01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 139,00 0,175 0,90 21,90
AWO01 Aulenwand 315,27 0,272 1,00 85,67
FE/TU Fenster u. Tiiren 32,04 2,056 65,87
EBO1 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich) 108,55 0,250 0,70 1,34 25,41
ID01 Decke zu geschlossener Garage 3045 0,260 0,90 7,12
Summe OBEN-Bauteile 139,00
Summe UNTEN-Bauteile 139,00
Summe AuRenwandflaichen 315,27
Fensteranteil in AuRenwénden 9,2 % 32,04
Summe [WIK] 206
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 21
Transmissions - Leitwert Lt [WI/K] 226,56
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 210,08
Gebiude-Heizlast Abschétzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 15,0
Flichenbez. Heizlast Abschitzung (248 m?) [Wim? BGF] 60,50

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fiir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ewald Thenmayer
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Bauteile
Polizeiinspektion Ernstbrunn

Baumeister
Ewald Thenmayer
HauptstraBe
A — 2115 Helfens

37

Tel: +43 2576 3726

email: bte@aon.at

AWO01 AuRenwand

renoviert

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,500)
AUSTROTHERM EPS F

Baumit KlebeSpachtel

ROFIX Silikatputz

von Innen
B

Rse+Rsi=0,17

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
von Auflen nach Innen

renoviert

KI Dachboden-Dammplatte E-03(ab Jén.14/d 17cm)
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,200)

IDO1 Decke zu geschlossener Garage
renoviert

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,100)

Kl Tektalan A2-035 /2 1.0 mm (Steinwolle-Platte)

B
Rse+Rsi=0,2

von Innen
B

Rse+Rsi=0,34

EBO01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

renoviert

Fliesen (2300 kg/m®)

Baumit Estriche

Trennschicht

AUSTROTHERM EPS W20

Bauder Bitumenbahnen

Stahlbeton 100 kg/m? Armierungsstahl (1,25 Vol.%)

ZD01 warme Zwischendecke
bestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,100)

von Innen

F

B
Rse+Rsi=0,17

von Innen
B
Rse+Rsi =0,26

Einheiten:; Dicke [m], Achsabstand [m), Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/im?], AWImK]
*... Schicht z&hlt nicht zum U-Wert  F... enthélt Flachenheizung  B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwerl laut ONORM EN 1SO 6946

nach Aufen

Dicke gesamt

Dicke gesamt

nach Aulien

Dicke gesamt

nach Aullen

Dicke gesamt

nach Aufien

Dicke

0,4000
0,1200
0,0050
0,0050

0,5300

Dicke
0,1800
0,3000
0,4800

Dicke
0,0035
0,1000
0,1035

Dicke
0,0100
0,0700
0,0002
0,1400
0,0005
0,1800
0,4007

Dicke
0,3500

Dicke gesamt 0,3500

A

0,805
0,040
0,800
0,700

U-Wert

A
0,037
0,474

U-Wert

A
0,008
0,034

U-Wert

A
1,300
1,400
0,500
0,038
0,170
2,300

U-Wert

A
0,539
U-Wert

d/ A

0,497
3,000
0,006
0,007

0,27

d/ A
4,880
0,633

0,18

d/ A

0,569

2,941
0,26

d/ A
0,008
0,050
0,000
3,684
0,003
0,078

0,25

d/ A
0,649
1,10
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Baumeister

Ewald Thenmayvyer
H E HauptstraBe 37

A — 2115 Helfens

Geometrieausdruck

i . Tel: +43 2576 3726 email: bte@aon.at
Polizeiinspektion Ernstbrunn
EG Grundform
er a= 9,97 b = 12,70
lichte Raumhthe = 3,30 + obere Decke: 0,35 => 3,65m
T BGF 126, 62m? BRI 462, 16m?
Wand W1 36,39m? AW01l Aubenwand
Wand W2 46,36m? AWO1
Wand W3 36,39m? AWO1l
a Wand W4  46,36m? AWO1
Decke 126, 62m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden 126, 62m? EB01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter

b |
EG Dreieck
y % a = 13,03 b = 1,90
il 2 i x = 0,00 y = 13,03
lichte Raumhéhe = 3,30 + obere Decke: 0,35 => 3,65m
BGF 12,38m? BRI 45, 18m?

Wand W1 48,06m? AWO1l Aufenwand
Wand W2 -47,56m? AWO1
Wand W3 6,94m* AWO1

Decke 12,38m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden 12,38m? EBO01l erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
Nr 25
EG Unbeheizte Garage und Lager EG
a= 8,70 b = 3,50
lichte Raumhtéhe = 3,30 + obere Decke: 0,35 => 3,65m
BGF -30,45m* BRI -111,14m?

Wand W1 -12,78m? AW0l AuBenwand
Wand W2 31,76m?* AWO1
Wand W3 12,78m? AWO1

a Wand W4 -31,76m? AWOL
Decke -30, 45m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden -30,45m? EBOl erdanliegender FuBlboden (<=1,5m unter
EG Bruttogrundflache [m?]: 108,55
EG Summe ’
EG Bruttorauminhalt [m?]: 396,20
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ewald Thenmayer
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. Baumeister
Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37
A —2115 Helfens

Geometrieausdruck
Polizeiinspektion Ernstbrunn

Tel: +43 2576 3726 email: bte@aon.at

0G1 Rechteck-Grundform
NI’2 a= 9,97 b 12,70
lichte Raumhohe 2,80 + obere Decke: 0,48 => 3,28m
o BGF 126, 62m? BRI 415,31m?

Wand W1 32,70m? AW01l Aubenwand
Wand W2 41,66m? AWOLl
Wand W3 32,70m? AWOL1

a Wand W4 41, 66m? AWO1
Decke 126, 62m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -96,17m? zZD01 warme Zwischendecke

Teilung 30,45m? IDO1l Wohnraum 4. Garage

b
OG1 Dreieck
y X a = 13,03 b = 1,90
. — x = 0,00 y = 13,03
lichte Raumhdhe = 2,80 + obere Decke: 0,48 => 3,28m
BGF 12,38m? BRI 40, 60m?

Wand W1 43,19m? AW01l Aubenwand
Wand W2 -42,74m? AWO1l
Wand W3 6,23m? AWOL

Decke 12,38m? AD0O1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -12,38m? ZD01 warme Zwischendecke
Nr 25
flaiche [m?]: 139,00
0G1 0G1 Bruttogrund ;
Summe 0G1 Bruttorauminhalt [m®]: 455,91
Deckenvolumen ID01
Fliche 30,45 m* x Dicke 0,10 m = 3,15 m?

Deckenvolumen EBO1

Flache 108,55 m? x Dicke 0,40 m = 43,49 m?
Bruttorauminhalt [m®]: 46,65
Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

Wand Boden Dicke Lange Flache
AW01 - EBOL 0,401m 47, 38m 18, 98m?

‘: lichte Raumhohe

Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ewald Thenmayer
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| Baumeister

Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

Geometrieausdruck
Polizeiinspektion Ernstbrunn

Tel: +43 2576 3726 email: bte@aon.at

Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 247,55
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 898,76

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ewald Thenmayer
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Baumeister

Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

Fenster und Tiiren

" < Tel: +43 2576 3726 email: bte@aon.at
Polizeiinspektion Ernstbrunn
Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Fliche Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs Z amsc
m m m2 WmK WmK WmK m? WmK WK
Priafnormman Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 1,10 1,20 0,064 146 1,29 0,63
B PriifnormmaRt Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 1,30 1,65 0,060 1,23 1,56 0,61
2,69
o]
AWO1 2 0,90x1,55 0,90 1,55 2,79 1,95 2,50* 6,98| 0,67 0,75 1,00 0,00
AWO1 1 1,40x1,55 1,40 1,55 217 1,52 2,50* 543| 0,67 0,75 1,00 0,00
3 4,96 3,47 12,41
S
B T2 AWO01 2 0,60x0,80 0,60 0,80 0,96 1,30 1,65 0,060 0,40 1,73 1,66| 0,61 0,75 1,00 0,00
B T2 AWO1 1 1,20x1,60 1,20 1,60 1,92 1,30 1,65 0,060 1,31 1,56 299( 061 0,75 1,00 0,00
AWO01 1 Haustir 1,00 2,00 2,00 2,50~ 5,00
AWO1 1 1,00x2,00 1,00 2,00 2,00 1,30 2,60
B AWO01 3 1,01x1,55 1,01 1,55 4,70 3,29 2,50* 11,74) 0,67 0,75 1,00 0,00
8 11,58 5,00 23,99
W
T AWO1 4 1,20x1,60 1,20 1,60 768 1,10 1,20 0,064 6,19 1,29 9,88| 063 0,75 1,00 0,00
B AWO1 5 1,01 x1,55 1,01 1,55 7,83 548 2,50* 19,57| 0,67 0,75 1,00 0,00
9 15,51 11,67 29,45
Summe 20 32,05 2014 65,85

* .. Defaultwert It. OIB

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen  PSI... Linearer Korrekturkoeffizient ~ Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung  fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmalityp B... Fensler gehort zum Bestand des Gebéudes

z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschulzeinricht, amsc... Param. zur Bewert, der Aktivierung von Sonnenschulzeinricht. Sommer
Abminderungsfakior 1,00 ... keine Verschallung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ewald Thenmayer
v2015,102404 REPFEN1H o011 - Niederosterreich Projektnr. 30 12.11.2015 20:03 Seite 10




Baumeister
; Ewald Thenmayer
Hauptstra3e 37

A — 2115 Helfens

Rahmen
N . Tel: +43 2576 3726 email: bte@aon.at
Polizeiinspektion Ernstbrunn
Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % [Anz. m Anz. m | Anz. Anz. m

Typ 1(T1) 0,070 0,070 0,070 0,070 20 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 200 (Uf 1,2)

Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d <=70
mm)

1,20 x 1,60 0,070 0,070 0,070 0,070 19 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF 200 (Uf 1,2)

0,60x 0,80 0,120 0,120 0,120 0,120 58 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d <=70
mm)

1,20 x 1,60 0,120 0,120 0,20 0,120 32 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d <=70
mm)

Rb.li,re,0,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] h S— Rahmenanteil des gesamten Fensters

Sth. ... Stulpbreite [m)] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. .... Sprossenbreite [m]

Pib. ...... Plostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmaflyp
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
Polizeiinspektion Ernstbrunn

Baumeister

Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

Tel: +43 2576 3726

email: bte@aon.at

Standort: Referenzklima

BGF 247,55 m?
BRI 898,76 m®

Monate Tage

Lt 226,84 WK
Ly 77,39 WK

Mittlere Trans.-

Luftungs- Wame-

Innentemperatur 20 °C

Innere

Solare

Gesamt- Verhéltnis Ausnut-

Wérme-

Aulen- wéarme- wiarme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 3.634 1.248 4.882 893 213 1.106 0,23 1,00 3.776
Februar 28 0,73 2.937 972 3.909 795 340 1.135 0,29 1,00 2774
Marz 31 4,81 2.564 881 3.444 893 510 1.403 0,41 1,00 2.044
April 30 9,62 1.695 576 2.271 861 613 1.473 0,65 0,98 829
Mai 31 14,20 979 336 1.315 893 765 1.658 1,26 0,75 73
Juni 30 17,33 436 148 584 861 746 1.607 2,75 0,36 0
Juli 31 19,12 149 51 200 893 786 1.679 8,41 0,12
August 31 18,56 243 83 327 893 722 1616 4,95 0,20 0
September 30 15,03 812 276 1.087 861 572 1.432 1,32 0,72 49
Oktober 31 9,64 1.748 601 2.349 893 418 1.311 0,56 0,99 1.051
November 30 4,16 2.587 878 3.466 861 222 1.082 0,31 1,00 2.384
Dezember 31 0,19 3.343 1.149 4.492 893 170 1.063 0,24 1,00 3.429
Gesamt 365 21.127 7199 28.325 10.491 6.074 16.565 16.409
nutzbare Gewinne: 7.953 3.963 11.916
HWBggr = 66,29 kWh/m?a
HWBgr = 18,26 kWh/m®a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2015,102404 MBILANZ1 011 - Niedertsterreich

Projektnr. 30

12.11.2015 20:03

Bearbeiter Ewald Thenmayer

Seite 13




Baumeister

Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

Kiihlbedarf Standort
Polizeiinspektion Ernstbrunn L SR
Kiihlbedarf Standort (Ernstbrunn)
BGF 247,55 m? Lt 204,66 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 898,76 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liiftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnut-  Kihl-

Aufzen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

Janner 31 -2,16 4.288 1.633 5.921 1.787 253 2039 034 1,00 0
Februar 28 -0,23 3.607 1.322 4.930 1.591 419 2009 041 1,00 0
Mérz 31 3,66 3.401 1.295 4.696 1.787 658 2444 0,52 0,99 0
April 30 8,42 2.590 975 3.565 1.721 831 2552 0,72 0,97 0
Mai 31 13,12 1.962 747 2.709 1.787 1.044 2.831 1,05 0,85 256
Juni 30 16,22 1.441 542 1.983 1.721 1.006 2727 1,37 0,70 1.144
Juli 31 17,92 1.230 468 1.698 1.787 1.039 2.826 1,66 0,59 1.613
August 31 17,45 1.301 496 1.797 1.787 977 2.764 1,54 0,64 1.408
September 30 13,91 1.782 671 2.453 1.721 753 2474 1,01 0,86 216
Oktober 31 8,67 2.638 1.005 3.643 1.787 537 2323 0,64 0,98 0
November 30 3,36 3.336 1.256 4.592 1.721 272 1.993 043 1,00 0
Dezember 31 -0,37 4.015 1.529 5.644 1.787 199 1.985 0,36 1,00 0
Gesamt 365 31.592 11.938 43.530 20.982 7.986 28.968 4.637

KB = 18,73 kWh/m?a
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Baumeister

Ewald Thenmavyer
HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

Auflen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

Polizeiinspektion Ernstbrunn SERSg M e
AuBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima
BGF 247,55 m? LT 204,94 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,23
BRI 898,76 m*

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnut-  Kihl-

AuBen- warme- wirme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
6 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,63 4.198 538 4735 0 284 284 0,06 1,00 0
Februar 28 0,73 3.480 446 3.926 0 453 453 0,12 1,00 0
Méarz 31 4,81 3.231 414 3.645 0 679 679 0,19 1,00 0
April 30 9,62 2.417 310 2.727 0 817 817 0,30 1,00 0
Mai 31 14,20 1.799 231 2.030 0 1.020 1.020 0,50 1,00 0
Juni 30 17,33 1.279 164 1.443 0 995 995 0,69 0,98 0
Juli 3 19,12 1.049 134 1.183 0 1.047 1.047 0,89 0,93 0
August 31 18,56 1.134 145 1.280 0 963 963 0,75 0,97 0
September 30 15,03 1.619 207 1.826 0 762 762 0,42 1,00 0
Oktober 31 9,64 2.494 320 2.814 0 557 557 0,20 1,00 0
November 30 4,16 3.223 413 3.636 0 296 296 0,08 1,00 0
Dezember 31 0,19 3.935 504 4.440 0 226 226 0,05 1,00 0
Gesamt 365 29.859 3.826 33.685 1] 8.099 8.099 0
KB*= 0,00 kWh/m?a
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= Baumeister

. Ewald Thenmayer
" HauptstraBe 37
1 A— 2115 Helfens

RH-Eingabe

T . Tel: +43 2576 3726 ail: bte@aon.at
Polizeiinspektion Ernstbrunn = B
Raumheizung
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung dezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung zus. Wirmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 35°/28° Systemtemperatur 60°/35°
Regelfdhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhdéltnis Dammung Leitungslénge
Dammstoffdicke zu Armaturen [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 108,23
Speicher kein Warmespeicher vorhanden
Bereitstellung Standort nicht konditionierter Bereich
Bereitstellungssystem Kombitherme ohne Kleinspeicher
Energietriger Gas
Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel vor 1987
Nennwirmeleistung 31,22 kW Defaultwert
Korrekturwert des Wéarmebereitstellungssystems K, =  0,75% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht MN1o0% = 87,5% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen M be.100% = 86,7%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung Qpppp = 3,0% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwailzpumpe 89,51 W Defaultwert
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| Baumeister
Ewald Thenmayer
- HauptstraBe 37

| A— 2115 Helfens

WWB-Eingabe
Polizeiinspektion Ernstbrunn

Tel: +43 2576 3726 email: bte@aon,at

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wiérmebereitstellung dezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wiarmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Leitungslénge
Dammstoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen 11,88  Material Stahl 2,42 W/m
Speicher kein Warmespeicher vorhanden
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Baumeister

H I E Ewald Thenmayer
HauptstraBe 37
A — 2115 Helfens

Gesamtenergieeffizienzfaktor Standortklima
Polizeiinspektion Ernstbrunn

Tel: +43 2576 3726 email: bte@acn.at

Brutto-Grundfliche BGF 248 m?

Charakteristische Linge Ic 1,44 m

konditioniertes Brutto-Volumen VB 899 m?®

Energieaufwandszahl e,y py 1,30

Energieaufwandszahl ey, 1,30

HWB 73,7 kWhim?a

HWB sk qurchbitanziert 72,9 kWh/m?a

WWWB 4,7 kWh/m?a

EEB 167,3 kWh/m?a

BelEB 32,2 kWh/m?a

BSB 24,6 kWh/m?a

KB 30,0 kWh/m?a

fur 0,00

Temperaturfaktor TF 0,99 TF = HWB ¢ / HWB
Jahresstrahlungssumme lg¢ 1.089 kWh/m?a

Jahresstrahlungssumme I, 1.102 kWh/m?a

Strahlungsfaktor SF 0,99 SF=lg Il rk

HWB ,, 74,4 kWh/m?2a HWB,;=26x(1+2,0/Ic)xTFxVB/BGF/3
KB ,; 29,7 kWh/m?a KB ,;= KB ,x SF

KEB 5 0,0 kWh/im?a KEB 5= fxrx 1,33 x KB 5

HEB 102,7 kWh/im*a HEB ,; = (HWB,,+ WWWB) x e »,
EEB ,; 159,56 kWh/im?*a EEB = HEB ,;+ KEB ,;+ BelEB + BSB
fioce 1,05 f gee = EEB ./ EEB 4
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